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Ried, am 31.03.2026

Inspektionsbericht
Nr. AU2602217 zu Lokalaugenschein Nr.: 029244

Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis
Anlagen-ID: 12251000

Versorgungsumfang: Gemeinde

Art des Wasserspenders:  Brunnen St. Thomas und Mehrnbach |, I, lil

Im Rahmen des durchgefiihrten Lokalaugenscheines wurden aus wasserhygienischer Sicht grobsinnlich keine Mangel
am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt, die eine Eigung des Wassers als Trinkwasser ausschliefen.
Das Ergebnis der Laboruntersuchungen weist - soweit untersucht - keine Uberschreitungen der Parameterwerte
gemaR Trinkwasserverordnung BGBI. 1l 304/2001 (in der giiltigen Fassung) auf.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
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Bakteriologische Analyse
Prot. Nr. 2602217-03

ﬁEntnahmestelle: IAusIauf Médcheninternat RiedbergstraBe (Tiefzone) ]

Auftraggeber: Energie Ried GesmbH Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis

Protokoll Nr.: 2602217-03 Entnahmestellen Nr.: 11

Entnommen am: 02.03.2026 13:22 Entnommen von: ITU Puttinger Nicole

Eingegangen am: 02.03.2026 14:41 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 02.03.2026 15:20 Ende Analyse: 05.03.2026 12:42

Analysenumfang: Volluntersuchung - ohne Richtdosis/Tritium/Radon

Misch- oder Wechselwasser: Ja

Léasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja

Lisst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Nein

Wasseraufbereitungsverfahren: | UV-Desinfektion

Probenahmeverfahren: ONORM EN ISO 19458:2006, Zweck a

Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert

Aussehen (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Koloniezahl bei 22°C KBE/m| 100 3 ONORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahi bei 36°C KBE/ml| 20 2 ONORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN SO 9308-1:2017

Intestinale Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7898-2:2000

Pseudomonas aeruginosa KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 16266:2008

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allféllig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird geméR DOK_Probenahmeplédne umgesetzt.

- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.
- Eine Vervielfaltigung ist nur mit Zustimmung der Priif- und Inspektionsstelle erlaubt.

- Fur tberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Fir Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der

Proben wird in diesen Fallen keine

Haftung ibernommen.

- Messunsicherheit: es wird geman ILAC G8 4.2.1 die bindre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C

Die Bestatigung von Pseudomonas aeruginosa kann auch laut "AA Pseudomonas” beim akkreditierten Partnerlabor Institut fiir klinische
Pathologie, Mikrobiologie und molekuiare Diagnostik, Schlossberg 1, 4910 Ried im Innkreis (Vinzenz Pathologieverbund GmbH) erfolgen.
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