
Umspannwerksbezeichnung
Umspannwerksadresse

Geodaten Umspannwerk
*bei Verwendung des probabilistischen Vefahrens gem. §4 Abs. 2 ist nur die verfügbare Kapazität auszufüllen.

Betrachtungszeitraum verfügbare Kapazität zulässige Kapazität kumulierte  Umspanner-
bemessungsscheinleistung

optional: Verhältnis
Betriebsspannung 
zu Bemessungsspannung 
(bei Abweichnung größer 10 %)

optional: Kapazitätsbeschränkung 
(n-1) für Endverbraucher 

optional: zusätzliche
Kapazitätsbeschränkung 
durch Betriebsmittel

optional: Kapazitätsbeschränkung 
überlagerter Netzebenen

genutzte Kapazität gebuchte Kapazität Summe reservierte und vertraglich 
vereinbarte  Kapazitäten

(eine Zeile je Zeitraum) gemäß §4 KBM-V gemäß § 5 KBM-V gemäß § 5 Abs. 1 KBM-V gemäß § 5 Abs. 2 KBM-V gemäß § 5 Abs. 3 KBM-V gemäß § 5 Abs. 4 KBM-V gemäß § 5 Abs. 5 KBM-V gemäß § 6 KBM-V gemäß § 7 KBM-V gemäß § 7 Abs. 1 KBM-V
[MVA] [MVA] [MVA] [] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA] [MVA]

Q1 18.1.2023 38,349 40 40 1 0 0 0 -3,693 5,344 5,344
Q2 18.4.2023 37,113 40 40 1 0 0 0 -3,456 6,343 6,343
Q3 17.7.2023 33,634 40 40 1 0 0 0 0,96 5,406 5,406
Q4 2.10.2023 32,617 40 40 1 0 0 0 3,168 4,215 4,215
Q1 2.1.2024 34,048 40 40 1 0 0 0 3,168 2,784 2,784
Q2 2024 0 0 1 0 0 0 0 0

48.21137, 13.51469

Alle blauen Felder sind optional auszufüllen!*
SST Langstadl Alle gelb gefüllten Felder bitte ausfüllen!*

Oberlangstadl 50, 4921 Langstadl
Alle grau gefüllten Felder berechnen sich!*
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